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' ul. Jana IIT Sobieskiego 5

Realizujac obowigzek wynikajacy z § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w zalgczeniu przesylam oceng¢ okresowsy
jakosci wody do spozycia w gminie Nedza za rok 2018.

Do wiadomosci:

1. Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., 47-440 Nedza, ul. Nad Suming 2
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'ANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W RACIBORZU

OKRESOWA OCENA
JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI —
DLA WODOCIAGU NEDZA
zaopatrujgcego miejscowos¢

Babice, Leg, Zawade Ksiazeca, Ciechowice, Szymocice, Gorki Slaskie oraz Nedze.
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! &
| ”}8 02. 2019

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu dzialajac w oparciu o

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017., poz.

1261, z pdzn. zm.)

- §22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz.2294)

oraz na podstawie:

1. Sprawozdan z wynikow badan realizowanych przez przedsigbiorstwa wodociggowe wediug

ustalonego harmonogramu na rok 2018,

2. Analizy podejmowanych dziatan naprawczych,

- 3. Wynikéw nadzoru prowadzonego przez organy Pafistwowej Inspekeji Sanitarne;,

dokonat okresowej oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu Nedza i

stwierdzil, ze

woda w wodociggu Nedza w roku 2018 spelniala wymagania sanitarne okreslone w zalgczniku nr

1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakoSci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz.2294).

Nalezy jedynie zwréci¢ uwage na zawarto$¢ magnezu w wodzie . Stezenie magnezu bylo nizsze od

zalecanego ze wzgledow zdrowotnych.

W roku kalendarzowym 2018, Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nedzy realizujac zatwierdzony

przez PPIS w Raciborzu harmonogram badan jakosci wody wodociggowej z wodociagu Nedza

przeprowadzito badania wody w nastgpujacych punktach zgodnosci:

L.p. | Lokalizacja punktu | Data Laboratorium | Zakres badan Orzeczenia o  przydatnosci/
zgodno$ci  zgodnie z | planowanego | przeprowadzaj warunkowej przydatnosci/braku
zatwierdzonym poboru/data ace badania, przydatnosci wody do spozycia
harmonogramem zrealizowaneg wydawane na podstawie §

o poboru rozporzadzenia Parametry
odbiegajace od wymagan

1 Nedza, Stacja | Luty/ SGS  Polska | Parametry grupy A, | Woda przydatna do spozycia
Uzdatniania Wody, | 2018-02-13 Sp. z o.0. | chor wolny,
pierwszy punkt poboru laboratorium enterokoki

Srodowiskowe
Pszczyna

2 Zawada Ksigzeca, ul. | Maj/ SGS  Polska | Parametry grupy A, | Woda przydatna do spozycia
Szkolna 2,  Szkota | 2018-05-16 Sp. z o0.0. | chor wolny,

Podstawowa laboratorium enterokoki
Srodowiskowe
Pszczyna




3 Babice, ul. Arki Bozka | Sierpien/ SGS  Polska | Parametry grupy A, | Woda przydatna do spozycia
2018-08-20 Sp. z o.0. | chor wolny,
laboratorium enterokoki,
Srodowiskowe
Pszczyna
4 Babice, ul. Arki Bozka | Listopad/
badania  nie
zrealizowano
5 Nedza, Stacja | Listopad / SGS  Polska | Parametry grupy B | Woda przydatna do spozycia.
Uzdatniania Wody, | 2018-11-16 Sp. z o.0. Magnez (stgzenie magnezu
pierwszy punkt poboru laboratorium nizsze od zalecanego ze
Srodowiskowe wzgledow zdrowotnych)
Pszczyna
6 Nedza. Zespdét Szkolno- | Badanie Laboratorium | metnosé Woda przydatna do spozycia
Gimnazjalny, ul. Jana | dodatkowe/ Powiatowej
Pawta I1 2018-12-19 Stacji
Sanitarno-
Epidemiologi-
cznej w
Rybniku

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakosciag wody wodociagowej w wodociggu Nedza Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przeprowadzil badania wody w nastgpujacych punktach

zgodnosci:

L.p | Lokalizacja

zgodnosci

punktu

Data poboru

Laboratorium
przeprowadzaj
ace badania

Zakres badan

Parametry  odbiegajace  od

wymagan

1 Leg, przedszkole

2018-06-12

Laboratorium
Powiatowej
Stacji
Sanitarno-
Epidemiologi-
cznej w
Rybniku

Parametry grupy A,
chor wolny,
enterokoki

Woda przydatna do spozycia

o

Gorki, przepompownia

2018-06-12

Laboratorium
Powiatowej
Stacji
Sanitarno-
Epidemiologi-
cznej w
Rybniku

Parametry grupy A,
chor wolny,
enterokoki

Woda przydatna do spozycia

3 Nedza, Stacja
Uzdatniania Wody,
pierwszy punkt poboru

2018-06-12

Laboratorium
Powiatowej
Stacji
Sanitarno-
Epidemiologi-
cznej w
Rybniku

Parametry grupy B

Woda przydatna do spozycia
Magnez (stgzenie magnezu
nizsze od zalecanego ze
wzgledow zdrowotnych)

- Nedza. Sklep Maxpol

2018-12-11

Laboratorium
Powiatowej
Stacji
Sanitarno-
Epidemiologi-
cznej w
Rybniku

Parametry grupy A

Woda przydatna do spozycia

S Nedza, Zespot Szkolno-
Przedszkolny

2018-12-11

Laboratorium
Powiatowej
Stacji
Sanitarno-
Epidemiologi-
cznej w
Rybniku

Parametry grupy A

Woda warunkowo przydatna do
spozycia. Metnos$é.




Na podstawie otrzymywanych od Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o0.0. w Nedzy sprawozdan z
badan oraz na podstawie badan wlasnych Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w 10
przypadkach na 11 wydal orzeczenia o przydatnosci do spozycia w przebadanych punktach zgodnosci.
W jednym przypadku, w punkcie zgodnosci zlokalizowanym w Nedzy w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym stwierdzono metnos¢ wynoszacg 2,9 NTU, podczas gdy zalecana me¢tnos¢ wody
wodociggowej nie powinna przekraczaé 1 NTU. W tym samym badaniu parametry mikrobiologiczne
wody odpowiadaly wymaganiom zdrowotnym, w zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Raciborzu uznal, ze spozywanie wody o takiej jakosci nie jest obarczone
ryzykiem zdrowotnym. Nalezy jednak znalez¢ przyczyne odstepstwa od wymagan i podjaé¢ dzialania
naprawcze. Po przeprowadzonych przez Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nedzy dziataniach
naprawczych metnos¢ wody zostata zredukowana.
Ponadto Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nedzy zrealizowalo obowigzek przeprowadzenia
wstepnego monitoringu  substancji  promieniotworczych w  wodzie. Badania wody zostaly
przeprowadzone z nastepujacych ujec¢: Ujecie wody nr II SUW Nedza, ul. Konarskiego, Ujecie wody nr
I SUW Nedza, ul. Jesionowa, Ujecie wody nr S-1, SUW Nedza, ul. Nad Suming 2, Ujgcie wody nr 2,2z
SUW Nedza, ul. Nad Suming 2 w roku 2017. We wszystkich przebadanych ujeciach st¢zenie substancji
promieniotwdrczych (tryt, Ra 226, Ra 228, Rn 222) nie przekroczylo wartosci parametrycznych
okreslonych w zalgczniku nr 4 A do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz.2294). Jednak
poniewaz stezenie aktywnosci Radonu (Rn 222) przekroczyto wartosé¢ 10 Bq/l nalezalo przystgpi¢ do
wzmozonej kontroli pomiardw i nast¢pne badanie nalezato przeprowadzi¢ po 6 miesigcach. W kolejnym
badaniu, przeprowadzonym w roku 2018, stezenie aktywnosci Radonu nie przekroczyto 10 Bq/l.
Wobec powyzszego uznano, ze woda w wodociggu Nedza w roku 2018 spelniala wymagania sanitarne
okreslone w zalgczniku nr 1 1 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz.2294). Zwrdcono jedynie
uwage, ze zawarto$¢ magnezu w wodzie byta nizsza od zalecanej ze wzgledoéw zdrowotnych.
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