PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR’&A

<@ ppisrac@psseraciborz.pl

QPP
ITARNY

W RACIBORZU
47-400 Raciborz ul. Batorego 8

http://psseraciborz.pis.gov.pl/

Centrala

324152893

Sekretariat PPIS

324594132

Telefon komdrkowy /alarmowy
+48 604 106 359

Fax :

324594131

Kierownik Oddziatu Nadzoru
Sanitarnego

324594139

Sekcja Epidemiologii
324594140

324594149
Sekcja Higieny Zywnosci,
Zywienia i Przedmiotéw Uzytku
324594141

324594142
Sekcja Higieny Komunalnej
i Srodowiska

324594145

Punkt poboru préb
324594146

Sekcja Higieny Pracy
324594143

Sekcja Higieny Dzieci

i Mlodziezy

324594147
Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
3245941 44

Samodzielne Stanowisko ds.
Oswiaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia

324594148

Kierownik Oddziatu
Ekonomicznego

i Administracyjnego
Glowna Ksiggowa
3243594135
Ksiggowos¢
324594134
Administracja
324152558
324594133

Raciborz, dnia 6.02.2019

ONS/HK. 4566.1.2019

ul. Jana IIT Sobieskiego 5

FoRAD GIY i |

: /{{C)}n/{? Wojt Gminy Nedza
iz 08 0% 2R 47-440 Nedza,
1

Realizujac obowigzek wynikajacy z § 23 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w zalaczeniu przesylam oceng¢ obszarowa
jakosci wody do spozycia dla gminy Nedza za rok 2018.

Do wiadomosci:

1. Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., 47-440 Nedza, ul. Nad Suming 2
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Zalacznik do pisma nr ONS/HK.4566.1.2019 z dnia 6.02.2019

OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
PANSTWOWY POWIATOWY PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY NEDZA
INSPEKTOR SANITARNY
W RACIBORZY W ROKU2018

Dzialajac na podstawie art.4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.

Dz.U. z 2019r. poz. 59), art.12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow z dnia 7 czerwca 2001r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1152 z p6Zn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

dokonat obszarowej oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za rok 2018r. na terenie

gminy Nedza zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

1.

Wykaz producentow wody, wielko$¢ produkeji, liczba ludnosci zaopatrywanej w wodg¢ (§
23.2.1123.2.2aib rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Jedynym producentem wody na terenie gminy Nedza jest Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z
0.0. w Nedzy, ul. Nad Suming 2, ktére w roku 2018 wyprodukowalo okolo 704 m? wody na
dobe. Praktycznie cala gmina zaopatrywana jest w wod¢ z tego wodociagu, czyli okolo 7000

0soOb.

. Jako$¢ wody, spos6b uzdatniania i dezynfekeji (§ 23.2. 2. ¢).

Woda czerpana jest z uj¢é gtebinowych (studnie: Nedza, Nedza-S1, Babice, Nedza II),
poddawana jest procesom uzdatniania (napowietrzanie i filtracja) na Stacji Uzdatniania Wody w
Nedzy przy ul. nad Suming 2, majgcym na celu usuni¢cie z wody zwigzkoéw zelaza oraz
manganu. Woda produkowana na ogo6t nie jest poddawana procesom dezynfekcji. Niemniej
jednak Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nedzy posiada mozliwos$¢ stosowania tego
procesu i w pewnych przypadkach stosuje. Do wody dodawany jest wtedy podchloryn sodu
produkcji Kompleks Chlorowy PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym, ktéry posiada atest higieniczny
dopuszczajacy go do zastosowania. Podczas stosowania procesu dezynfekcji zawartos¢ chloru wolnego w
wodzie musi by¢ monitorowana, aby nie dopusci¢ do przekroczenia wartosci dopuszczalnej wynoszacej
0.3 mg/l.

Jakos¢ wody wodociggowej w gminie Nedza oceniana byla przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w roku 2018 szesciokrotnie. Podstawe oceny stanowily sprawozdania z badan dostarczane
przez producenta wody oraz badania wlasne. W pigciu przypadkach Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Raciborzu stwierdzit przydatnos¢ wody do spozycia. W jednym przypadku, w jednym z
punktéw zgodnosci, przydatnos¢ wody zostata oceniona warunkowo.

Jakos¢ wody z wodociagu Nedza zostata rowniez poddana ocenie rocznej na podstawie §22
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczone;j

do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz.2294) . W ocenie tej Panistwowy Powiatowy Inspektor



Sanitarny stwierdzit, ze woda w wodociggu Nedza w roku 2018 spelniala wymagania sanitarne
okreslone w rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz.2294). Nalezy jedynie zwroci¢ uwage
na zawartos¢ magnezu w wodzie . Stezenie magnezu bylo nizsze od zalecanego ze wzgledow
zdrowotnych.

3. Przekroczenia wartosci dopuszczalnych parametrow jakosci wody wraz ze wskazaniem ich
wplywu na zdrowie konsumentow (§ 23.2.2d).
Metnosé. Przekroczenie wartosci dopuszezalnej wystgpito tylko w zakresie jednego parametru i
w jednym przypadku. Stwierdzono metnos¢ wynoszacg 2,9 NTU ( podczas gdy zalecana
metnos¢ wody wodociagowe] nie powinna przekracza¢ 1 NTU) w punkcie zgodnosci
zlokalizowanym w Nedzy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Poniewaz w tym samym badaniu
parametry mikrobiologiczne wody odpowiadaly wymaganiom zdrowotnym, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu uznal, ze spozywanie wody o takiej jakosci ni¢ jest
obarczone ryzykiem zdrowotnym i nie zostaly wydane zalecenia dotyczace ograniczenia w
spozywaniu takiej wody. Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nedzy, ul. Nad Sﬁminq 2
zostalo zobowiazane do znalezienia przyczyny odstepstwa od wymagan i podjecia dziatan
naprawczych. Po przeprowadzonych przez Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w' Nedzy
dzialaniach naprawczych metnos¢ wody zostata zredukowana.
Magnez. Naturalna cecha wody wodociggowej w Nedzy jest niski poziom magnezu utrzymujacy
si¢ na poziomie 6 mg/l, podczas gdy minimalna wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych
wynosi 7 mg/l. Fakt niskiej zawartosci magnezu nie pocigga za sobg koniecznosci uzupeltniania
tego pierwiastka w procesach produkcyjnych, natomiast zaleca si¢ uzupelnianie magnezu w
diecie. ‘

4. Zgloszenia reakcji niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody w gminie Nedza
(8§ 23.2.2¢).
W roku 2018 do PSSE w Raciborzu nie zgloszono zadnych niepozadanych reakcji zwigzanych
ze spozyciem wody wodociggowej w gminie Nedza. :

S. Postepowania administracyjne w gminie Nedza zwigzane z jako$cig wody (§ 23.2.2f).
W roku 2018 nie prowadzono zadnych postepowan administracyjnych w zakresie jakosci wody.

6. Dzialania naprawcze prowadzone przez przedsi¢biorstwo-wodociggowe (§ 23.2.2g).
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nedzy, ul. Nad Suming 2 w roku 2018 nie prowadzito
zadnych dziatan naprawczych w celu poprawy jakosci wody, z wyjatkiem incydentu opisanego
w punkcie 3.

Podsumowujgc, woda wodociggowa na terenie gminy Nedza jest bezpieczna pod wzgledem

zdrowotnym i nie wystepuje ryzyko zdrowotne dla konsumentéw zwigzane z jej spozywaniem.
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