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1I |Podstawowe obiekty i roboty technologiczne
A. Kotlownia weglowa, ekologiczna dla potrzeb CO i CWU budynku Kol |
Wilofunkeyjnego i CO budynkn Domu Nauczyciela - zakup i montaz P
Zakup i montaz urzadzen technologicznych kottowi w tym dwoch
kotléw wodnych opalanych weglem ekogroszkiem firmy HEF z Lublifica
typu ECO-PLUS38 o mocy 38 kW - liczba sztuk - 2 wraz z robotami|  kpl 1
elektrycznymi, ogolnobudowlanymi i demontazowymi w obrebie Zrodia
ciepla oraz rozruchem technologicznym
B. Instalacja kolektorow slonecznych z licznikiem ciepla dla kol 1
wspomagania cwu dla budynku Wielofunkcyjnego - zakup i montaz E
Zakup 1 montaz urzadzen technologicznych instalacji solarnej
wyposazonej w kolektory sloneczne typu ES2H/2,65 firmy ENSOL w
ilodci 5 sztuk o tacznej powierzchni czynnej (netto) 12,25 m2 wraz z|  kpl 1
robotami elektrycznymi, ogolnobudowlanymi 1 demontazowymi w
obrebie instalacji solarnej oraz licznikiem ciepta
C. Przylacze ciepla CO i CWU z kotlowni do budynku
e _ 5 3 kpl 1
Wielofunkcyjnego - zakup i montaZ
1. Zakup sieci cieplnych dla celow CO w systemie rur podwdjnych
(zasilanie i powrot) gigtkich preizolowanych typu VS-RHI160A2/40 of mb 27,
$rednicy 2xDN32mm o dlugosci L=27 mb firmy Thermaflex
2. Zakup sieci cieplnych dla celéw CWU w systemie rur podwdjnych
(zasilanie 1 powrdt) gietkich preizolowanych typu VS-RS125A2/32 o] mb 27
srednicy 2xDN25mm o diugosci L=27 mb firmy Thermaflex
3. Prace montazowe, demontazowe, ogdlnobudowlane i ziemne w f] |
obrebie sieci cieplnych P
D. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Wielofunkcyjnym- ek !
zakup i montaZ P
1. Zakup i montaz grzejnikow stalowych plytowych z konwektorem z p )
zasilaniem bocznym typu Compakt firmy Purmo w ilosci 22 sztuk
2. Zakup 1 montaz zaworow termostatycznych AV6 1 glowic - 2
termostatycznych firmy Oventrop w ilosci 22 sztuk i
3. Zakup i montaz pozostalych materialow koniecznych do budowy
instalacji c.o. (rury KAN-therm STEEL, ksztaltki, armatura, izolacje) - .
oraz roboty elektryczne, ogélnobudowlane i demontazowe w obrebie P
instalacji c.o.
E. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Nauczyciela knl 1
- zakup i montaz P
1. Zakup i mentaz grzejnikdw stalowych plytowych z konwektorem z - 2
zasilaniem bocznym typu Compakt firmy Purmo w ilosci 21 sztuk
2. Zakup 1 montaz zaworow termostatycznych AV6 1 glowic < 2

termostatycznych firmy Oventrop w ilosci 22 sztuk
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3. Zakup i montaz pozostalych materialdéw koniecznych do budowy
instalacji c.o. (rury KAN-therm STEEL, ksztaltki, armatura, 1zolacje)
i : ) : kpl 1
oraz roboty elektryczne, ogédlnobudowlane 1 demontazowe w obrgbie
instalacji ¢.o0.
F. Instalacja cieplej wody uzytkowej w budynku Wielofunkeyjnym - Kol 1
zakup i montaz P
1. Zakup 1 montaz instalacji cwu w budynku Wilofunkeyjnym wykonana
z rur PP-SG Aquatherm o $rednicach od 16 do 32mm o dlugosci lacznej|  kpl I
35m
G. Docieplenie w budynku Wielofunkcyjnym - zakup i montaz kpl 1
1. Zakup 1 montaz ocieplenia s$cian zewngtrznych kondygnacji
naziemnych metoda lekka mokra styropianem o grubosci l4cm wraz z[ m2 573,63
robotami towarzyszacymi na powierzchni F=525,29m2
2. Zakup i montaz ocieplenia scian zewngtrznych fundamentow (cokol)
metoda lekka mokra styrodurem o grubosci 8cm wraz z robotami| m2 65,34
towarzyszacymi na powierzchni F=65,34m?2
3. Zakup i montaz ocieplenia dachu od zewnatrz w calym budynku
warstwa styropapy o grubodci 17cm wraz z robotami towarzyszgcymi nal  m2 380,03
powierzchni F=380,03m2
4. Zakup 1 montaz pozostalych do wymiany okien w budynku na nowe w
ramie z PCV o wspolczynniku przenikania ciepla U=13 W/m2K (U=1,0] m2 28,08
W/m2K dla wkladu z szyby zespolonej) na powierzchni F=28,08m2
5. Wypelnienie otworow po likwidowanym przeszkleniu budynku
tacznie z dociepleniem styropianem o grubosci 14cm na piwierzehnif m2 24,90
F=24,90m2 - zakup i montaz
6. Zakup i montaz drzwi zewnetrznych w budynku na nowe drewniane, o
wspolczynniku przenikania ciepta U=1,7 W/m2K na powierzchnif m2 9,49
F=9,49 m2
H. Docieplenie w budynku domu Nauczyciela - zakup i montaz kpl 1
1. Zakup i montaz ocieplenia $cian zewngtrznych kondygnacji
naziemnych metoda lekka mokra styropianem grafitowym o grubosci| m2 352,81
10cm wraz z robotami towarzyszacymi na powierzchni F=352,8 1m2
2. Zakup i montaz ocieplenia $cian zewngtrznych fundamentdw (cokal)
metoda lekka mokra styropianem twardym o grubosci Scm wraz z| m2 98,43
robotami towarzyszacymi na powierzchni F=98,43m?2
3. Zakup i montaz ocieplenia dachu od zewnatrz w calym budynku
warstwg styropapy o grubosci 18cm wraz z robotami towarzyszacymi nal m2 202,89
powierzchni F=202,89m2
4. Zakup i montaz drzwi zewnetrznych w budynku na nowe drewniane, o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1.8 W/m2K na powierzchni| m2 1,98

F=1,98 m2
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